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INTRODUCCIÓN  

 

La energía eléctrica es indispensable en todo el mundo, ya que constituye un factor 

necesario para el desarrollo del país, por ello la infraestructura para las líneas de transmisión 

de energía es muy importante y debe ser segura y confiable. 

Las líneas de transmisión están sometidas a diferentes tipos de cargas ya sea vivas o 

muertas las cuales actúan constantemente, para ello se requiere un buen diseño de la 

cimentación, el cual cuente con la seguridad de que estas torres estarán sujetas por medio 

de su cimentación tomando en cuenta los factores confiables para su diseño y este nos 

brinde seguridad ante cualquier fenómeno meteorológico y cíclico. 

Para ello se analiza el tipo de suelo que se encuentra sobre estas líneas de transmisión 

como es la mecánica de suelos, esta nos dará los tipos de suelos existentes en el lugar 

donde se encuentren las torres y así poder elegir el suelo confiable y estable para la 

cimentación de las nuevas torres. 

La topografía como la mecánica de suelos es muy importante en este proyecto ya que esta 

nos aporta, los tipos de desniveles que se encuentra en el suelo y así poder seleccionar el 

punto que favorece a la cimentación y a las torres de transmisión eléctrica, incluyendo los 

cables, herrajes que estas torres sujetan. 

 

Problemática  

 

Este proyecto considera ejecutar el cruce de la línea de transmisión, que va del Río 

Pantepec y la nueva autopista Tuxpan – Tampico, esto se deriva de que, dada la nueva 

construcción de esta pista, las estructuras (torres existentes) no cuentan con los 

lineamientos y normatividad indicada por CFE ya que la altura de las líneas al suelo cambia 

al construir la nueva autopista y está a su vez hace que las líneas estén fuera del rango de 

alturas establecido por CFE por eso es necesaria la reubicación de las estructuras.  

 

Objetivos  
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 Objetivo general 

 

 Diseño de la cimentación de la zapata aislada y dado. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar los resultados de los estudios de mecánica de suelos. 

 Analizar los niveles de velocidad del viento, condiciones del medio ambiente. 

 Análisis de las nuevas estructuras 46 y 47 de la línea de transmisión aérea. 

 

Justificación 

 

Las líneas de transmisión son encargadas de conducir energía por medio de los conectores 

que son soportados por las torres, y se desmantelara las estructuras existentes ya que no 

cumple con las características que se requieren para la conducción de energía, para que de 

esta forma las líneas de transmisión sean redirigidas y adecuadas para continuar con la 

trayectoria hacia las subestaciones. Por qué así el nuevo diseño a elaborar se corrobora 

con lo establecido por la constructora encargada de las líneas de transmisión, creando un 

diseño que tenga un soporte adecuado y resistente al viento, reubicación designada y ajena 

a construcciones futuras.   

 

Hipótesis 

 

Las líneas de alta tensión están especificadas por normas las cuales determinan la altura 

mínima en los cables conductores de energía, los resultados de mecánica de suelos 

determinan que tipo de suelo se encuentra para así poder especificar el lugar donde se 

realizara la cimentación tomando en cuenta la topografía del lugar para conocer los tipos de 

desniveles que se encuentran durante la trayectoria de la línea, la memoria de cálculo de 

flechas y tensiones nos ayudara a determinar el tipo de cable que se necesita para las líneas  
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de transmisión y las tensiones máximas a las que será sometida la estructura. Se realizará 

el diseño de cimentación adecuado que de confiabilidad y estabilidad a las torres para que 

estas soporten las tensiones de los cables y algunas cargas adicionales que le afecten. 
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